
SCALA 1:500

LEGENDA

Pozzetto in CAV dim. 600x600x600 mm con chiusino in ghisa dim. 600x600 mm con luce
utile 500x500 mm, conforme UNI EN 124

Tubazione in PEAD Ø 125 mm con filo pilota

Dispersore a picchetto in AcZn a croce 50x50x5 mm, l=2 m, con bandiera per collegamento
conduttori, infisso nel terreno entro pozzetto considerato in altra parte

LOCALE DI CONTROLLO
OPERA DI PRESA

(QUADRO GENERALE QG)

LOCALE CONTATORI
(QUADRO CONTATORI QC)

OPERA DI RESTITUZIONE
E CAPTAZIONE

OPERA DI PRESA DI
VALLE

OPERA DI PRESA DI
MONTE

DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI TERRA, CAVIDOTTI
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LEGENDA

INDICAZIONE DI QUADRO ELETTRICO PREDISPOSTO PER
ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA CON G.E. PORTATILE
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SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE b.t.

Rif.Circ. Tipo Cavo Sezione (mm²) Canalizzazione Tubo
settore IE

C.01 FG16R16 3(1x70)+1x35
n°2 PEAD Ø125mm

01
PE FS17 G.V. 1x16 01

RISERVA / / 02
settore IS

RISERVA / / n°1 PEAD Ø125mm 01

MOTORE PARATOIA N°N PRESA MONTE LATO
CASSA D'ESPANSIONE - 3F  400V 1kW

MOTORE PARATOIA N°N PRESA MONTE LATO
FIUME

MOTORE PARATOIA N°N PRESA VALLE LATO
CASSA D'ESPANSIONE  - 3F  400V 1kW

 MOTORE PARATOIA N°N PRESA VALLE LATO
FIUME

MOTORE PARATOIA N°N RESTITUZIONE LATO
CASSA D'ESPANSIONE  - 3F  400V 1kW
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SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PE/EQP  POMPE / PARATOIE

INDICAZIONE DI PE INSERITO ALL'INTERNO DEL CAVO DI
POTENZA ALIMENTAZIONE UTENZE

LEGENDA

INDICAZIONE DI MORSETTO A GRANCHIO COMPRESSIONE IN
ACCIAIO INOX, INSERITO SU "EQP" SENZA TAGLIO DEL CAVO

Rif.Circ. Tipo Cavo Sezione (mm²) Canalizzazione Tubo
settore IE

G.1G H07RN-F 4G2,5

n°4 PEAD Ø125mm

01
G.2G H07RN-F 4G2,5 01
G.4G H07RN-F 4G2,5 01
G.5G H07RN-F 4G2,5 01

G.12G H07RN-F 4G2,5 01
G.13G H07RN-F 4G2,5 01
G.16G H07RN-F 4G2,5 01
G.17G H07RN-F 4G2,5 01
G.20G H07RN-F 4G2,5 02
G.21G H07RN-F 4G2,5 02
G.24G H07RN-F 4G2,5 02
G.25G H07RN-F 4G2,5 02
G.28G H07RN-F 4G2,5 02
G.29G H07RN-F 4G2,5 02
G.32G H07RN-F 4G2,5 02
G.33G H07RN-F 4G2,5 02
G.36G H07RN-F 4G2,5 03
G.37G H07RN-F 4G2,5 03
G.40G H07RN-F 4G2,5 03
G.41G H07RN-F 4G2,5 03
G.44G H07RN-F 4G2,5 03
G.45G H07RN-F 4G2,5 03
G.08G H07RN-F 3G2,5 04
G.10G H07RN-F 2x1,5 04

/ H07RN-F 4G50 04
/ H07RN-F 4G50 04

PE FS17 G.V. 1x16 04
settore IS

FO OM3 50/125 8 fibre

n°1 PEAD Ø125mm

01
/ H07RN-F 2x1,5 01
/ H07RN-F 2x1,5 01
/ H07RN-F 2x1,5 01
/ H07RN-F 2x1,5 01

Rif.Circ. Tipo Cavo Sezione (mm²) Canalizzazione Tubo
settore IE

G.1G H07RN-F 4G2,5

n°2 PEAD Ø125mm

01
G.2G H07RN-F 4G2,5 01
G.4G H07RN-F 4G2,5 01
G.5G H07RN-F 4G2,5 01

G.12G H07RN-F 4G2,5 01
G.13G H07RN-F 4G2,5 01
G.16G H07RN-F 4G2,5 02
G.17G H07RN-F 4G2,5 02
G.08G H07RN-F 3G2,5 02
G.10G H07RN-F 2x1,5 02

PE FS17 G.V. 1x16 02
settore IS

FO OM3 50/125 8 fibre n°1 PEAD Ø125mm 01
/ H07RN-F 2x1,5 01

Rif.Circ. Tipo Cavo Sezione (mm²) Canalizzazione Tubo
settore IE

G.1G H07RN-F 4G2,5

n°1 PEAD Ø125mm

01
G.2G H07RN-F 4G2,5 01
G.4G H07RN-F 4G2,5 01
G.5G H07RN-F 4G2,5 01
G.08G H07RN-F 3G2,5 01
G.10G H07RN-F 2x1,5 01

PE FS17 G.V. 1x16 01
settore IS

FO OM3 50/125 8 fibre n°1 PEAD Ø125mm 01
/ H07RN-F 01

Rif.Circ. Tipo Cavo Sezione (mm²) Canalizzazione Tubo
settore IE

G.20G H07RN-F 4G2,5

n°1 PEAD Ø125mm

01
G.21G H07RN-F 4G2,5 01
G.24G H07RN-F 4G2,5 01
G.25G H07RN-F 4G2,5 01
G.08G H07RN-F 3G2,5 01
G.10G H07RN-F 2x1,5 01

PE FS17 G.V. 1x16 01
settore IS

FO OM3 50/125 8 fibre n°1 PEAD Ø125mm 01
/ H07RN-F 2x1,5 01

Rif.Circ. Tipo Cavo Sezione (mm²) Canalizzazione Tubo
settore IE

G.20G H07RN-F 4G2,5

n°2 PEAD Ø125mm

01
G.21G H07RN-F 4G2,5 01
G.24G H07RN-F 4G2,5 01
G.25G H07RN-F 4G2,5 01
G.28G H07RN-F 4G2,5 01
G.29G H07RN-F 4G2,5 01
G.32G H07RN-F 4G2,5 01
G.33G H07RN-F 4G2,5 01
G.36G H07RN-F 4G2,5 02
G.37G H07RN-F 4G2,5 02
G.40G H07RN-F 4G2,5 02
G.41G H07RN-F 4G2,5 02
G.44G H07RN-F 4G2,5 02
G.45G H07RN-F 4G2,5 02
G.08G H07RN-F 3G2,5 02
G.10G H07RN-F 2x1,5 02

/ H07RN-F 4G50 02
/ H07RN-F 4G50 02

PE FS17 G.V. 1x16 02
settore IS

FO OM3 50/125 8 fibre

n°1 PEAD Ø125mm

01
/ H07RN-F 2x1,5 01
/ H07RN-F 2x1,5 01
/ H07RN-F 2x1,5 01

Rif.Circ. Tipo Cavo Sezione (mm²) Canalizzazione Tubo
settore IE

G.36G H07RN-F 4G2,5

n°2 PEAD Ø125mm

01
G.37G H07RN-F 4G2,5 01
G.40G H07RN-F 4G2,5 01
G.41G H07RN-F 4G2,5 01
G.44G H07RN-F 4G2,5 01
G.45G H07RN-F 4G2,5 01
G.08G H07RN-F 3G2,5 02
G.10G H07RN-F 2x1,5 02

/ H07RN-F 4G50 02
/ H07RN-F 4G50 02

PE FS17 G.V. 1x16 02
settore IS

FO OM3 50/125 8 fibre
n°1 PEAD Ø125mm

01
/ H07RN-F 2x1,5 01
/ H07RN-F 2x1,5 01

PARTICOLARE POZZETTO
CON TUBAZIONI (2 TUBI - 1+1)

ELE1 IS1

600
500

12
5

25

Chiusino in ghisa lamellare

Tubazione PEAD Ø 125 mm

Pozzetto in CAV

Separatore

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO TVCC

230 Vac

QUADRO STAGNO IN
ACCIAIO INOX

(SU PALO ILLUMINAZIONE)

230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac

PATCH F.O.

NVRMONITOR
LCD

RACK 22U DIM. 600x600x(h)1200mm
(LOCALE DI CONTROLLO OPERE DI PRESA)

Indicazione di cavo in Fibra Ottica multimodale di
tipo armato con guaina antiroditore TIPO OM3
50/125 a 8 fibre CPR (Bca-s1b, d1, a1)

Indicazione di cavo UTP LSOH cat. 6A CPR
(Bca-s1b, d1, a1)

Switch fibra ottica: 16 porte fibra ottica
e 8 porte RJ45 cat. 6

LEGENDA

Cassetto ottico 24 porte in bussole LC

Indicazione di cavo VGA/HDMI
Industrial Media Convert
(interfaccia ottica LC)

Alimentatore 48V, 120W DIN-Rail

Telecamera Bullet IP UHD 5.0 MP, IP66

REGISTRATORE

Indicazione di cavo tipo H07RN-F
sez. 2x1,5 mm²

QUADRO STAGNO IN
ACCIAIO INOX

(SU PALO ILLUMINAZIONE)

QUADRO STAGNO IN
ACCIAIO INOX

(SU PALO ILLUMINAZIONE)

QUADRO STAGNO IN
ACCIAIO INOX

(SU PALO ILLUMINAZIONE)

QUADRO STAGNO IN
ACCIAIO INOX

(SU PALO ILLUMINAZIONE)
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MOTORE POMPA N°N - 3F 400V 37kW
(solo allacciamento)

 QUADRO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
QIS

CAVO TIPO
FG16OR16 sez. 5G35 mm²

CAVO TIPO
H07RN-F sez. 4G50 mm²

CAVO TIPO
H07RN-F sez. 4G2,5 mm²

CAVO TIPO
H07RN-F sez. 4G2,5 mm²

CAVO TIPO
H07RN-F sez. 4G2,5 mm²

Rif.Circ. Tipo Cavo Sezione (mm²) Canalizzazione Tubo
settore IE

/ H07RN-F 4G50
n°1 PEAD Ø125mm

01
/ H07RN-F 4G50 01

PE FS17 G.V. 1x16 01
settore IS

FO OM3 50/125 8 fibre n°1 PEAD Ø125mm 01
/ H07RN-F 2x1,5 01

QGQIS

INDICAZIONE DI CAVO TIPO FS17 DI SEZIONE COME
INDICATO NELLO SCHEMA
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16 mm²

 6 mm²  6 mm²  6 mm²  6 mm²

DISPERSORE A PICCHETTO IN AcZn A CROCE 50x50x5mm,
I=2m, CON BANDIERA PER COLLEGAMENTO CONDUTTORI,
INFISSO NEL TERRENO ENTRO POZZETTO

Per. Ind. MAURO INNOCENTI

Collaboratori
Ing. FABIO SGUERRI

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO

PLC
QG

PLC
QIS

MONITOR
LCD

COLLEGAMENTO
 SERIALE

INTERFACCIA

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE,
PROTOCOLLO PROFINET O
PROFIBUS
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INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILIT¬ SOSTENIBILI

E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE per
L
AVIAZIONE CIVILE

AEROPORTO INTERNAZIONALE  DI FIRENZE - �AMERIGO VESPUCCI�

MASTERPLAN AEROPORTUALE 2035
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Committente Principale

Opera
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