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*posizionamento da definire nelle fasi successive di progettazione
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Terreno di riporto

Nastro di segnalazione

4x corrugato a doppia
parete in PE Ø200 per cavi
MT unipolari

Terra vagliata (a
granulometria fine) o sabbia

1134

22
79

35

4.202 moduli fotovoltaici sottesi alla CABINA FV-1

LAYOUT IMPIANTO FOTOVOLTAICO - SCALA 1:1000

PARTICOLARE PERCORSO TUBAZIONI MT
SCALA 1:20

CABINA FV-1 inverter da 1 a 20

CABINA FV-2

CABINA FV-3

CABINA FV-4

CABINA FV-6

CABINA FV-5

inverter da 21 a 42

inverter da 43 a 62

inverter da 63 a 84

inverter da 85 a 104

inverter da 105 a 124

SOTTOSTAZIONE AT/MT

CAVIDOTTO LINEA MT

4.576 moduli fotovoltaici sottesi alla CABINA FV-2

4.168 moduli fotovoltaici sottesi alla CABINA FV-3

4.684 moduli fotovoltaici sottesi alla CABINA FV-4

4.080 moduli fotovoltaici sottesi alla CABINA FV-5

4.104 moduli fotovoltaici sottesi alla CABINA FV-6
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AEROPORTO INTERNAZIONALE  DI FIRENZE - �AMERI*O VESPUCCI�

MASTERPLAN AEROPORTUALE 2035
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Committente Principale

Opera

Titolo Documento Completo

Livello di Progetto

Parco Fotovoltaico
Planimetria Ubicazione Cabine e Percorso Cavidotti MT
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Denominazione Sito

Coordinate Sito

Potenza nominale (CC)

Potenza nominale (CA)

Tipologia di posa

Orientamento Impianto (Azimut)

Inclinazione (Tilt)

Moduli

Inverter

Producibilità Specifica

Produzione annua

DATI TECNICI IMPIANTO FV

PANNELLO FOTOVOLTAICO
SCALA 1:20

VISTA
FRONTALE

VISTA
LATERALE

LINEA DI SUDDIVISIONE CAMPI FOTOVOLTAICI

Aeroporto Amerigo Vespucci - Firenze

43.8143 N - 11.2118 E

13.939,56 kWp

12.400 kW

a terra su struttura inclinata a 30°

0° / 5° / 10° / -30° / -35°

30°

Si monocristallino - 540 Wp (25.814 unità)

Multistringa Pot. nominale 100 kW (124 unità)

1.333 kWh/kWp/anno

18.583 MWh/anno
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