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1

PWn

Area di intervento

Cabina Power Center prefabbricata

Alimentazione PIT 400Hz - Torri Faro - ACU e DKS

Polifora a 2-4-6 tubi

connessione PW1-2-3 ed utenze

Pozzetto di derivazione

(in cls prefabbricato chiusino F900)

Torre faro a corona mobile (TF)

Pozzetto di derivazione

( in cls prefabbricato chiusino F900)

TF linea torri faro - Hz linea 400 Hz - CU linea

Conditioning Unit

T
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Proiettore a led tipo Modus 450 FS 475W

e relativo puntamento

Cavidotto di collegamento Ø160
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E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE per 
L'AVIAZIONE CIVILEE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE

COMMITTENTE PRINCIPALE

ACCOUNTABLE MANAGER
Dott. Vittorio Fanti

SUPPORTI SPECIALISTICI

PO
ST

 H
O

LD
ER
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I A

RE
A POST HOLDER PROGETTAZIONE AD INTERIM 

Dott. Vittorio Fanti

POST HOLDER MANUTENZIONE
Ing. Nicolino D'Ippolito

POST HOLDER AREA DI MOVIMENTO
Geom. Luca Ermini

e n g i n e e r i n g

DIRETTORE TECNICO
Ing. Lorenzo Tenerani
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RAFAEL VIÑOLY
ARCHITECTS PC

SUPPORTO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

ACI ENGINEERING S.A.

SUPPORTO IMPIANTI

ARCHEOLOGIA

CANTIERIZZAZIONE E 

SUPPORTO STRUTTURALE

GEOLOGIA

SUPPORTO SISTEMA BHS

IDRICI E IDRAULICI

SUPPORTO IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI

SUPPORTO IMPIANTI
TERMOMECCANICI

SUPPORTO IDROLOGIA E
IDRAULICA

SICUREZZA

SUPPORTO PROGETTO
APRON

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Ing.Lorenzo Tenerani
Ordine degli ingegneri di Massa Carrara N° 631

PROGETTISTA ARCHITETTURA E STRUTTURE
Arch.David Perri

Ordine degli Architetti di Lucca N°1157

PROGETTISTA SPECIALISTICO IMPIANTI
Ing.Andrea Bonciani

Ordine degli Ingegneri di Firenze N°4150

PROGETTISTA SPECIALISTICO APRON
Ing.Lorenzo Tenerani

Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara N°631

PROGETTISTA VIABILITA' E OPERE ESTERNE
Arch.David Perri

Ordine degli Architetti di Lucca N°1157
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Planimetria impianto elettrico
e di illuminazione

scala 1:1000

Power

475W

MODUS 450

Net Flux

57.107lm

Weight

13.5Kg

437 mm

201 mm

2
2

2
 
m

m

LUMINAIRES USED

- 5 with height of 25m

Maintenance Factor - 0.8

- 20 x Modus 450 FS (5000K)

HM = HIGH MAST

E

av

 = AVERAGE Lux LEVEL

u

0

 = UNIFORMITY E

min

 / E

av

Total Luminaires (All)Total HM (All)

HMs Description and Isolines - Assorbimenti e consumi per ogni torre faro
scala 1:1000

HMs Description and Isolines
scala 1:1000
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